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Zbiorcza roczna cena wody na plywalni ,Perla” przy ul. Adama Grzymaly-Siedleckiego
w Bydgoszezy 11 od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczenistwie 0sob przebywajacych
na obszarach wodnych (Dz. U. z 2023r., poz. 714) oraz § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach
(Dz. U z2022r., poz. 1230), po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniami z badan probek wody pobranymi
w ramach wewnetrznej kontroli jakosci wody prowadzonej przez zarzadzajacego plywalnig
i wynikami badania wody pobranej przed wydaniem oceny przez Pafstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz w oparciu o posiadang dokumentacje przedstawia
zbiorcza roczng oceng wody na plywalni ,Perta” przy ul. Adama Grzymaly-Siedleckiego 11
w Bydgoszezy (podlegajacej Miastu Bydgoszez ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, Bydgoskie
Centrum Sportu ul. Gdanska 163, 85-674 Bydgoszcz) za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia
2024 1.

Woda doprowadzana na ww. plywalni¢ pochodzi z systemu zbiorowego zaopatrzenia
w wode (wodocigg publiczny Bydgoszcz) realizowanego przez Miejskie Wodociagi i Kanalizacj¢
sp. z 0.0. ul Torufiska 103 w Bydgoszczy i jest pod biezacym nadzorem sanitarnym. Jako$¢ wody
7z ww. wodociagu jest zgodna z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) 1 jest
przydatna do spozycia.

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy zatwierdzil harmonogram

poboru prébek wody przedstawiony przez zarzadzajacego plywalnig tj. od 1 stycznia 2024 r. do 31
grudnia 2024 r.
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Zgodnie z § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie

wymagan jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230)
w ww. okresie:

1

Zarzadzajgcy plywalnig przeprowadzal biezaca obserwacje wody, prowadzil nadzér pracy
urzgdzen oraz rejestrowal wyniki pomiaréw jakosci wody na plywalni, wyniki i spostrzezenia
oraz podejmowane czynnosci byly udokumentowane zgodnie z § 3 ust. 1, co przedstawiano
systematycznie w trakcie biezacych kontroli sanitarnych na terenie obiektu; wykonywat
systematyczne i udokumentowane badania jakosci wody, prowadzone zgodnie z ustalonym
z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy harmonogramem,
dokonywal oceny spetniania wymagan mikrobiologicznych i fizykochemicznych okreslonych
w zatgczniku 1 1 2 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).
Wyniki badania wody na ptywalni wykonywane przez zarzadzajacego plywalnig spelnialy
wymagania zawarte W ww. rozporzadzeniu.

Zakres i czgstotliwos¢ wykonywanych badan wody oraz zastosowane metodyki referencyjne
analiz byly zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).
Wyniki badan wody na plywalni pobranej w dniu 11.03.2024 r. przed wydaniem oceny przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, zbadanej w Dziale
Laboratoryjnym Wojewodzkiej Stacji Sanitarno—Epidemiologicznej w Bydgoszczy, spetniaty
wymagania zawarte w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230)
z wyjatkiem badania jakosci wody pochodzacej z wewngtrznej instalacji wodociagowej cieplej
wody uzytkowej Plywalni Perla tj. natrysku w szatni dla niepelosprawnych — 500 jtk/100 ml
bakterii Legionella sp. (najwyzsza dopuszczalna liczba Legionella sp. < 100 jtk/100 ml)
oraz z natrysku przy saunie - 1200 jtk/100ml — (najwyzsza dopuszczalna liczba Legionella sp.
< 100 jtk/100 ml). Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy wszczat
postgpowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Zarzadzajacy ptywalnig poinformowat
0 rozpoczgciu dzialan naprawczych polegajacych miedzy innymi na przegrzaniu wody
w instalacji, odkazaniu baterii, sitek, rur doprowadzajacych wode do natryskéw w szatniach.
W dniu 12.04.2024 r. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy wydat decyzje
uznajgcg instalacje wodociggowa cieplej wody uzytkowej plywalni Perta za srednio skazona.
Zarzadzajacy plywalnig od maja do 1 pazdziernika 2024 r. prowadzil prace remontowe na ww.
obiekcie, w zwigzku z czym obiekt byl unieruchomiony. Po ponownym otwarciu obiektu
zarzadzajgcy plywalnia zgodnie z nakazami zawartymi w ww. decyzji zlecit badania kontrolne
jakosci wody pochodzacej z wewngtrznej instalacji wodociagowej cieptej wody uzytkowej
Plywalni Perla. Na podstawie sprawozdan z badari laboratoryjnych wody pobranej w dniu
22.10.2024 r. stwierdzono, ze woda z wewnetrznej instalacji cieplej wody odpowiadata
wymaganiom, o ktérych mowa w § 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015
r. w sprawie wymagan jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1230).

Majac na uwadze powyzsze, dokonujac powyzszej oceny Panstwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Bydgoszczy, stwierdzil, ze woda na plywalni ,,Perta” przy ul. Adama Grzymaty-
Siedleckiego 11 w Bydgoszczy w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. odpowiadata
wymaganiom , o ktérych mowa w § 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
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poz. 1230).

Zatgcznik: Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 ust. 1 1 2 RODO

Wyk. w 3 egz.
Otrzymuja:
ﬁﬁuu Bydgoskie Centrum Sportu (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru + klauzula informacyjna) - egz. nr 1
85-674 Bydgoszcz ul. Gdanska 163
2. Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru + klauzula informacyjna) — egz. or 2
3. ala—egz.nr3
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